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Einleitung 

Übersicht 

Die universellen Temperaturregler 1882-UTR, 
1883-UTR bzw. 1884-UTR sind vielseitige Regler 
für den allgemeinen Einsatz im Bereich der Tempe-
raturreglung. Sie haben eine unterschiedliche Re-
lais- und Fühlerausstattung; allen gemeinsam ist 
der Aufbau als Reiheneinbaugerät, das benutzer-
freundliche Touch-Grafik-Display mit Hinterleuch-
tung und die sehr flexible Konfiguration der Regel-
anwendungen. 

Geräteausstattung 

 1882 1883 1883/L 1884 

Fühlereingänge 2 2 2 4 

Leistungsrelais  

(Schließer) 

2 (5A) 1 

(20A)**  

 

1 

(20A)**  

4 (5A) 

Zusatzrelais (Schlie-

ßer oder Öffner) 

 1 (3A / 

6A) 

* *** 

1 (3A /  

6A) 

* ** *** 

 

Melderelais (Wechs-

ler) 

1 1 1 1 

USB-Anschluss ● ● ● ● 

Kanäle Einzelregler 2 1 2 4 

Kanäle Doppelregler 1 1 1 2 

Kanäle Folgeregler 1 1 1 2 

* optional, 1883/A mit Arbeits-, 1883/R mit Ruhekontakt 

** zulässiger Gesamtstrom 20 A (Haupt- und Zusatzrelais 

in Summe) 

*** Belastung Zusatzrelais bis 3 A für Raumtemperatur-

anwendung, ansonsten bis 6 A zulässig 

Anwendungen 

Alle drei Reglertypen haben dieselben flexiblen 
Konfigurationsmöglichkeiten mit drei Anwendungen 
und je Anwendung einer Reihe von Funktionsoptio-



Einleitung 

5 

nen. Alle Anwendungen können sowohl auf Heiz- 
als auch auf Kühlbetrieb eingestellt werden, wahl-
weise für den gesamten Regler oder für einzelne 
Regelkanäle. 

Die Anwendung eines Gerätes kann als Einzel-, 
Doppel- oder Folgeregler konfiguriert werden, die 
jeweiligen Eigenschaften sind (siehe auch S. 17 ff.): 

● Einzelregler: 
○ 1 Fühler und 1 Relais pro Regelkanal 
○ 2-Punkt-Regler mit einstellbarer Hysterese 
○ ab Werk eingestellte Anwendung 

● Doppelregler: 
○ 1 Fühler und 2 Relais pro Regelkanal 
○ 2-Punkt-Regler mit einstellbarer Hysterese 
○ zweites Leistungsrelais als Zusatzausgang mit 

eigenem Schaltpunkt 
● Folgeregler: 

○ 2 Fühler und 2 Relais pro Regelkanal 
○ kaskadierter 2-Punkt-Regler mit einstellbarer 

Hysterese (Regler A aktiviert Regler B) 
○ zweites Leistungsrelais als Ausgang für ersten 

Regelkreis oder mit Wechsler-Funktion 
●  alle Anwendungen 

○ obere und untere Hysterese aller Schaltpunkte 
individuell definierbar 

○ Sammel-Fehlermeldung und -Alarm über Mel-
derelais 

Funktionsoptionen 

Innerhalb der Anwendungen können erweiterte 
Funktionen aktiviert werden (ab Werk sind alle Op-
tionen bis auf die genannten inaktiviert): 

○ Zusatzwert: zusätzlicher Sollwert mit einen 
zweiten Schaltpunkt für Leistungs- bzw. Melde-
relais (aktiviert bei Doppel- und Folgeregler) 

○ Grenzwert: Abschaltung des Ausgangs bei ext-
remen Temperaturwerten 

○ Ausschaltzeit: Mindest-Wartezeit nach Abschal-
ten des Ausgangs bis zum Wiedereinschalten 

○ Pulsweitenmodulation: getaktetes Ein- und 
Ausschalten eines Regelkreises 

Beispiele für Einsatzbereiche 
● Einzelregler: 

○ Einfacher Temperaturregler für den Heiz- oder 
Kühlbetrieb 

○ auch gemischter Heiz- und Kühlbetrieb für die 
Regelkanäle innerhalb eines Reglers 

● Einzelregler + Zusatzwert: 
○ Temperaturregler mit Alarm über Melderelais 

bei zu niedriger/hoher Ist-Temperatur 
○ Regler für Rohrbegleitheizungen o. ä. mit Aus-

fallalarm an Leitwarte 
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● Einzelregler + Grenzwert: 
○ Dachrinnenbeheizung mit Abschaltung bei 

Temperaturen, unterhalb derer auf dem Dach 
kein Schmelzwasser mehr entsteht 

● Doppelregler (inkl. Zusatzwert): 
○ Zweistufen-Regler mit individuellen Schaltpunk-

ten und Hysteresen für die beiden Stufen 
○ Temperaturregler mit Alarm über Leistungsre-

lais (z. B. für lokale Hupe) bei zu niedriger/ 
hoher Ist-Temperatur 

● Folgeregler (inkl. Zusatzwert): 
○ Raumtemperierung über Fußbodenheizung: 

Kanal A regelt die Raumtemperatur und akti-
viert Kanal B, der wiederum die Fußbodentem-
peratur überwacht 

○ Wurzelbeheizung bei Außenpflanzen: Kanal A 
überwacht die Wurzeltemperatur und aktiviert 
Kanal B, der die Temperatur der Heizplatte be-
grenzt 

Weitere relevante Dokumentation: 
○ Sicherheitshinweise 
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Begriffe und Funktionen 

Sollwert 

Der Sollwert ist der Einstellwert, der durch die 
Hauptregelung des Regelkanals erreicht werden 
soll. Er steuert abhängig vom gemessenen Istwert 
das Ausgangsrelais des Regelkreises (Hauptrelais 
beim Doppel- und Folgeregler bzw. das einzige 
Relais beim Einzelregler). 

Zusatzwert 

Ein zweiter Einstellwert des Regelkanals, der mit 
dem gemessenen Istwert zusammen einen zwei-
ten Schaltpunkt definiert. Er kann wahlweise das 
Melderelais als Sammelmeldung steuern bzw. das 
zweite Ausgangsrelais (Zweitrelais) des Doppel- 
oder Folgeregelkreises. 

Die Aktivierung des zentralen Melderelais durch 
den Zusatzwert kann für jeden Regelkanal einzeln 
eingestellt werden. So können z.B. bei einem Ein-
satz als mehrkanaliger Alarmregler alle Alarme 
lokal über das Zweitrelais, aber nur selektierte 
Alarme an die Leitwarte gemeldet werden. 

Grenzwert 

Ein dritter Einstellwert des Regelkanals, der mit 
dem gemessenen Istwert zusammen einen dritten 

Schaltpunkt definiert. Wird der Grenzwert im Heiz-
betrieb unterschritten, so wird der Ausgang des 
Regelkreises abgeschaltet, auch wenn der Soll-
wert unterschritten ist. In der umgekehrten Form 
gilt dies für den Kühlbetrieb. 

Anwendung findet der Grenzwert z. B. bei der 
Dachrinnenbeheizung oder bei Anwendungen, die 
bei zu hoher Abweichung vom Sollwert eine Si-
cherheitsabschaltung erfordern (ggf. in Verbin-
dung mit einer Alarmmeldung). 

Der Grenzwert ist nur wirksam, wenn er im Heiz-
betrieb unter dem Sollwert bzw. im Kühlbetrieb 
darüber liegt. 

Obere und untere Hysterese 

Die beiden Hysteresen eines Einstellwertes (Soll-, 
Zusatz- oder Grenzwert) legen die Schaltpunkte 
fest, an denen durch den Vergleich mit dem ge-
messenen Istwert der Ausgang des Regelkreises 
ein- bzw. ausgeschaltet wird. Beide Hysterese-
werte sind für alle drei Einstellwerte und je Regel-
kanal getrennt wählbar. 

Die obere Hysterese bestimmt den temperatur-
mäßig höher gelegenen Schaltpunkt, d. h. den 
Ausschaltpunkt im Heizbetrieb bzw. den Ein-
schaltpunkt im Kühlbetrieb. Die untere Hysterese 
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legt dementsprechend den tiefer gelegenen 
Schaltpunkt, d. h. den Einschaltpunkt im Heiz- und 
den Ausschaltpunkt im Kühlbetrieb fest. Zur Er-
mittlung der Schaltpunktewerte werden die Hyste-
resewerte zum zugehörigen Einstellwert addiert. 

Für beide Hysteresen können positive und negati-
ve Werte eingestellt werden. Wichtig ist, dass der 
Wert der oberen Hysterese (unter Beachtung des 
Vorzeichens) immer höher ist als der der unteren. 

Das nachfolgende Bild zeigt drei mögliche Einstel-
lungen der Hysteresen: 

 

Im Normalfall hat die obere Hysterese einen posi-
tiven und die untere einen negativen Wert. Die 
beiden Schaltpunkte liegen dann oberhalb bzw. 
unterhalb des Einstellwertes. Die Hysteresen kön-

nen aber auch beide positiv oder beide negativ 
eingestellt werden, der Schaltbereich liegt dann 
komplett oberhalb bzw. komplett unterhalb des 
Einstellwertes. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn die zu 
regelnde Strecke ein langes Zeitverhalten hat und 
deshalb z. B. eine Heizung schon vor Erreichen 
des Sollwertes am Temperaturfühler abgeschaltet 
werden muss, um ein Überschwingen zu reduzie-
ren. 

Heiz-/Kühlbetrieb 

In allen drei Anwendungen kann der Regler ent-
weder generell für alle Regelkanäle oder auch in-
dividuell je Regelkanal für den Heiz- oder den 
Kühlbetrieb eingestellt werden. 

Alle Funktionen der Regelkanäle arbeiten im Heiz- 
und im Kühlbetrieb in derselben Weise, jedoch mit 
umgekehrter Wirkrichtung bezüglich des gemes-
senen Istwertes. 

Ausschaltzeit 

Über die Funktion Ausschaltzeit kann eine Zeit-
dauer definiert werden, für die der Ausgang des 
Regelkanals nach dem Wechsel seines Zustands 
von Ein auf Aus mindestens ausgeschaltet bleibt, 
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auch wenn sich der Istwert zwischenzeitlich so än-
dert, dass ein Einschalten notwendig wäre. 

Hiermit kann die Schalthäufigkeit eines Regelkanals 
reduziert werden, falls der Temperaturfühler un-
günstig positioniert ist. 

Die Ausschaltzeit kann pro Regelkanal individuell 
(auch auf 0 = aus) eingestellt werden. 

Zweitrelais 

Wird das Zweitrelais eines Doppelreglers durch den 
Zusatzwert gesteuert, so kann dessen Funktion je 
Regelkanal invertiert werden, um so z. B. als Ru-
hestromkontakt bei Anwendung als Alarmausgang 
oder mit umgekehrter Wirkrichtung für eine kombi-
nierte Heiz/Kühl-Regelung bei einem 2-Stufen Reg-
ler (Zustände: Heizen/Aus/Kühlen) eingesetzt zu 
werden. 

Das Zweitrelais eines Folgereglers ist im Standard 
dem Teilregler A (Vorregler) als Ausgangsrelais 
zugeordnet und kann so z. B. zur Meldung der In-
formation „Raum ist zu kalt“ an eine übergeordnete 
Stelle verwendet werden, da es für die eigentliche 
Regelung (Teilregler B) nicht benötigt wird. Optional 
kann das Zweitrelais des Folgereglers je Regelka-
nal auch als „Wechsler“ konfiguriert werden, d. h. 

dass es im Gegentakt zum Hauptrelais des Regel-
kreises arbeitet. 

Melderelais und Fehlerzustände 

Über das Melderelais können Sammelmeldungen 
der Regelkanäle gemeldet werden, z. B. an eine 
Leitstelle oder ein Gebäudemanagementsystem. 

Im Standard werden vom Melderelais alle Fehler-
zustände der aktivierten Regelkanäle gemeldet wie 
z. B. Fühlerunterbrechung und -kurzschluss sowie 
interne Fehler des Reglers. Diese Meldungen sind 
nicht abschaltbar. Über die Aktivierung der Funktion 
„Fehlerzustand aktiviert Zweitrelais“ können diese 
Meldungen von einem Regelkanal, der als Doppel-
regler arbeitet, auch auf dessen Zweitrelais ausge-
geben werden. 

Ist die Option „Zusatzwert aktiviert Melderelais“ bei 
einem Regelkanal gesetzt, so wird dessen Zusatz-
wert-Zustand ebenfalls über das Melderelais wei-
tergegeben, z. B. für Alarmmeldungen. Die Zusatz-
wert-Zustände aller aktivierten Regelkanäle werden 
dabei ODER-verknüpft, sodass immer nur ein Wert 
gleichzeitig übermittelt wird. 

Das Melderelais hat einen Wechsler-Ausgang, der 
nach dem Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip beschal-
tet werden kann. Im Standard wird das Melderelais 
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aktiviert, wenn ein Fehler oder die Aktivierung des 
Zusatzwert-Zustands eines Regelkreises vorliegt. 

Über die Option „Melderelais invertieren“ kann die-
ser Ruhezustand invertiert werden, d. h. das Melde-
relais ist im Ruhezustand aktiviert und fällt ab, wenn 
eine Meldung vorliegt. Hiermit kann über eine ent-
sprechende Ruhe- oder Arbeitsstromschleife auch 
der Ausfall der Stromversorgung des Reglers er-
kannt werden. 

Pulsweitenmodulation 

Die Pulsweitenmodulation (PWM) wird genutzt, um 
sich kontrollierter an eine Solltemperatur anzunä-
hern und diese zu halten. Ohne PWM wird der Re-
gelkreis einmal eingeschaltet und erst wieder aus-
geschaltet, wenn die Solltemperatur (plus Hystere-
se) erreicht ist. Bei Nutzung der PWM kann der 
Ausgang eines Regelkreises innerhalb eines Zeitin-
tervals von 10 bis 60 Minuten (der PWM-Basiszeit) 
einmal ein- und wieder ausgeschaltet werden. Dies 
kann pro Regelkreis eingestellt werden.  

Dafür wird zunächst der Pulsweitenmodulations-
Betrieb aktiviert (Konfiguration → PWM-Betrieb ak-
tivieren). Dadurch wird die Pulsweitenmodulation 
für das gesamte Gerät durchgeführt. Zusätzlich 
kann der Ein-Aus-Takt (die PWM-Basiszeit) von der 

voreingestellten Zeit von 20 Minuten geändert und 
individuell angepasst werden (Einstellung → Regel-
kreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen → PWM-
Basiszeit). Die PWM-Basiszeit kann für jeden Re-
gelkreis unterschiedlich sein.   

Der PWM-Steuerwert (Info → Regelkreis <Nr.> 
→PWM-Steuerwert) gibt die Länge der Einschalt-
zeit des Regelkreises in % der Basiszeit an. Bei 
einer Basiszeit von 60 Minuten bedeutet ein PWM-
Steuerwert von 25 % zum Beispiel, dass der Regler 
15 Minuten eingeschaltet und 45 Minuten ausge-
schaltet ist.    

In der folgenden Grafik wird der Zusammenhang 
von Solltemperatur (Sollwert), den beiden Hyste-
resen der Solltemperatur und dem PWM-
Steuerwert (in %) im Heizbetrieb dargestellt.  
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Beispiel: 
Bei einem Sollwert von 20 °C, einer oberen Hyste-
rese von 1K und einer unteren Hysterese von -1K 
wird die Pulsweitenmodulation im Bereich zwischen 
19 °C und 21 °C durchgeführt. Bei 19,5 °C beträgt 
der PWM-Steuerwert 75 %, und bei 20,5 °C liegt er 
bei 25 %. 

Im Falle eines Fühlerfehlers wird die Pulsweiten-
modulation automatisch eingeschaltet. Unter dem  
Menüpunkt Einstellung → Allgemein → PWM-
Steuerwert bei Störung kann der Steuerwert, der in 
diesem Fall verwendet wird, eingestellt werden.   
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Montage und Installation 

 Die Montage und Installation darf nur durch 
vom Netzbetreiber zugelassenes und am Produkt 
geschultes Elektrofachpersonal vorgenommen wer-
den. Es sind bei der Installation stets unsere beilie-
genden Sicherheitshinweise zu beachten! 

Der Schaltschrank muss vor der Montage span-
nungsfrei geschaltet werden. Die Montage und Ver-
kabelung des Geräts in der Unterverteilung erfolgt 
gemäß den folgenden Anschlussbeispielen. 

  Wichtige Hinweise: 

Beim ersten Start des Gerätes wird ein Startbild-
schirm angezeigt, in dem die Menüsprache ausge-
wählt werden muss. Als Standardsprache ist 
Deutsch eingestellt, die bestätigt oder geändert 
werden muss. 

  

Zur Verwendung des Gerätes ist eine bau-
seitige Absicherung mittels Leitungsschutz-
schalter(n) vorzusehen. Kennwerte der Ab-
sicherung sind den technischen Daten zu 

entnehmen. 

Bei Verwendung des Gerätes zur Raumbe-
heizung oder Raumtemperierung ist der ma-
ximale Strom über das Zusatzrelais auf 3 A 
begrenzt und entsprechend abzusichern. Für 
sonstige Anwendungen beträgt die maxima-
le Absicherung des Zusatzrelais 6 A.  
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Anschlussbeispiel 1882-UTR 

 

Anschlussbeispiel 1884-UTR 
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Anschlussbeispiel 1883-UTR 

 

Anschlussbeispiel 1883/A-UTR 
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Anschlussbeispiel 1883/R-UTR 

 

Anschlussbeispiel 1883/L-UTR 

 



Montage und Installation 

16 

Klemmenbelegung 
 

Obere Anschlussleiste (SELV) 1882 1884 

Melderelais Ruhekontakt NC NC 

Melderelais Mittelkontakt C C 

Melderelais Arbeitskontakt NO NO 

Eingang Fühler 4 X * T4 

Masse Fühler 3/4   

Eingang Fühler 3 X * T3 

Eingang Fühler 2 T2 T2 

Masse Fühler 1/2   

Eingang Fühler 1 T1 T1 

 

Untere Anschlussleiste (Netz) 1882 1884 

Netzversorgung L  L L 

Netzversorgung N  N N 

(reserviert) X * X * 

Schaltausgang 1 SH1 SH1 

Netzversorgung L für SH1/2 L‘ L‘ 

Schaltausgang 2 SH2 SH2 

Schaltausgang 3 - SH3 

Netzversorgung L für SH3/4 - L‘‘ 

Schaltausgang 4 - SH4 

 

 
 

Obere Anschlussl. (SELV) 1883/A/R/L 

Melderelais Ruhekontakt NC 

Melderelais Mittelkontakt C 

Melderelais Arbeitskontakt NO 

Eingang Fühler 4 X * 

Masse Fühler 3/4  

Eingang Fühler 3 X * 

Eingang Fühler 2 T2 

Masse Fühler 1/2  

Eingang Fühler 1 T1 

 

Untere Anschlussl. (Netz) 1883 1883/A 1883/R 1883/L 

Zweitrelais  

Schließer/Öffner** 

- R1 R1 SH2 

Zweitrelais  

Schließer/Öffner** 

- R2 R2 N2 

     

Netzversorgung L  L L L L 

Netzversorgung N N N N N 

Netzversorgung N für SH N N N N1 

Schaltausgang SH SH SH SH1 
 
*  reserviert, darf nicht als Stützklemme verwendet werden 
** optional, 1883/A mit Arbeits-, 1883/R mit Ruhekontakt 
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Kanalkonfigurationen der Anwendungen 
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* Zweitrelais 
** Hauptrelais  
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* Zweitrelais 
** Hauptrelais
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Benutzeroberfläche 

Display 

Der Touchscreen kann durch die vier am unteren 
Rand des Bildschirms angezeigten Softkey-Funk-
tionstasten mit dem Finger oder dem weichen En-
de des beiliegenden tekmar-Bleistiftes bedient 
werden. Diese Tasten haben folgende Funktionen: 

 

Symbol Funktion 

Menü weiter zum Menü 

>> eine Menüebene weiter 

<< eine Menüebene zurück 

 Zeile nach unten 

 Zeile nach oben 

> eine Einstellung weiter 

< eine Einstellung zurück 

+ Wert erhöhen 

- Wert verringern 

Chng Wert ändern 

Esc abbrechen 

Ruheanzeige 

Innerhalb der Ruheanzeige werden im Wechsel 
die einzelnen Regelkanäle mit den Grundinforma-
tionen zum Zustand des Regelkreises angezeigt. 
Inaktive Kanäle werden bei der Anzeige über-
sprungen. 

Einzelregler: 

 Anwendung (EZR für Einzelregler),  
Heizen()/Kühlen(), angezeigte  
Kanalnummer und Anzahl Kanäle 

 Zustand des Kanals, ggf. mit Hinweis  
(zum Beispiel „Aus Sollwert“, weil der  
Sollwert erreicht ist) 

 Istwert: Temperatur-Istwert (Messwert) 

 Sollwert: eingestellter Sollwert 

 Schaltzustand des Ausgangsrelais  
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Als Beispiel ist im Folgenden die Ruheanzeige von 
Kanal 1 des 1884-UTR in der Nutzung als Einzel-
regler dargestellt: 

 

Doppelregler: 

 Anwendung (DPR für Doppelregler), 
Heizen()/Kühlen(), angezeigte 
Kanalnummer und Anzahl Kanäle 

 Zustand des Kanals, ggf. mit Hinweis 

 Ist: gemessener Istwert 

 Soll: eingestellter Sollwert (links) bzw. Zusatz-
wert (rechts) 

 Schaltzustand des Hauptrelais (links) bzw. 
Zweitrelais (rechts) 

Als Beispiel ist im Folgenden die Ruheanzeige von 
Kanal 2 des 1884-UTR in der Nutzung als Doppel-
regler dargestellt: 
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Folgeregler: 

 Anwendung (FGR für Folgeregler),  
Heizen()/Kühlen(),  angezeigte 
Kanalnummer und Anzahl Kanäle 

 Zustand des Kanals, ggf. mit Hinweis 

 Ist: gemessener Istwert Hauptregler (links) 
bzw. Vorregler (rechts) 

 Soll: eingestellter Sollwert (links) bzw. Zusatz-
wert für Vorregler (rechts) 

 Schaltzustand des Hauptrelais (links) bzw. 
Zweitrelais (rechts)  

Als Beispiel ist im Folgenden die Ruheanzeige von 
Kanal 2 des 1884-UTR in der Nutzung als Folge-
regler dargestellt: 

 

Nach Betätigung der Taste Menü sind verschiede-
ne Menüpunkte verfügbar. 
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Menüaufbau 

Die Menüpunkte Information und Einstellung können vom Nutzer zur Datenanzeige und Einstellung des Ge-
räts verwendet werden. Die Einstellungen unter dem Menüpunkt Konfiguration dürfen nur vom Installateur 
vorgenommen werden. Je nach eingestellter Anwendung (Einzelregler, Doppelregler oder Folgeregler) und 
aktivierten Funktionsoptionen wie Zusatzwert, Grenzwert und Ausschaltzeit sind unterschiedliche Menü-
punkte aktiv. 

Die einzelnen Menüpunkte werden im Kapitel Inbetriebnahme und Einstellung im Detail erläutert. 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 

E
Z

R
 

D
P

R
 

F
G

R
 

O
p

t.
 *

 

Seite 

Information Regelkreis  

<Nr.> 

Kanalzustand  ● ● ●  28 

Messwert  ● ● ●  28 

Messwert Vorregler    ●  28 

Sollwert  ● ● ●  7 

Zusatzwert  ● ● ● zw 7 

Grenzwert  ● ● ● gw 28 

Restdauer Ausschaltzeit  ● ● ● az 29 

Relais   ●    29 

Hauptrelais   ● ●  29 

Zweitrelais   ● ●  29 

PWM-Steuerwert  ● ● ● pwm 29 

Betriebsstunden 

 

 

 

Betriebsstunden Relais  

(seit Reset) ● ● ●  

29 

Betriebsstunden Relais  

(Gesamtwert) ● ● ●  

29 
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 

E
Z

R
 

D
P

R
 

F
G

R
 

O
p

t.
 *

 

Seite 

Einstellung Regelkreis  

<Nr.> 

Sollwert  ● ● ●  29 

Zusatzwert  ● ● ● zw 30 

Grenzwert  ● ● ● gw 30 

Erweiterte Einstellungen Regelkanal aktivieren ● ● ●  30 

Kanal Wirkrichtung ● ● ● wk 30 

Sollwert Hysterese oben ● ● ●  31 

Sollwert Hysterese unten ● ● ●  31 

Zweitrelais als Wechsler  ● ●  31 

Zusatzwert Hysterese oben ● ● ● zw 31 

Zusatzwert Hysterese unten ● ● ● zw 31 

Zusatzwert aktiviert Melderelais ● ● ● zw 32 

Zusatzwert aktiviert Zweitrelais  ● ● zw 32 

Fehlerzustand aktiviert  

Zweitrelais 

 ● ●  32 

Zweitrelais invertieren  ● ●  32 

Grenzwert Hysterese oben ● ● ● gw 32 

Grenzwert Hysterese unten ● ● ● gw 33 

Ausschaltzeit ● ● ● az 33 

PWM-Basiszeit  ● ● ● pwm 33 

PWM-Steuerwert bei Störung ● ● ●  34 

Betriebsstunden:  

Zähler zurücksetzen ● ● ●  

34 



Benutzeroberfläche 

25 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 

E
Z

R
 

D
P

R
 

F
G

R
 

O
p

t.
 *

 

Seite 

Allgemein Regler Wirkrichtung (wk)  ● ● ●  34 

Melderelais invertieren  ● ● ●  35 

Display Kontrast  ● ● ●  35 

Helligkeit Menü  ● ● ●  35 

Helligkeit Ruhe   ● ● ●  35 

Konfiguration Sprache   ● ● ●  35 

Anwendung   ● ● ●  35 

Zusatzwert  

aktivieren (zw)

  

●    

35 

Zusatzwert rela-

tiv zum Sollwert 

  

 ● ●  

36 

Grenzwert  

aktivieren (gw)

  

● ● ●  

36 

Ausschaltzeit 

aktivieren (az) 

  

● ● ●  

36 

PWM-Betrieb 

aktivieren (pwm) 

  ● ● ●  36 

Fühlertyp   ● ● ●  36 

Neustart   ● ● ●  37 

Werkseinstel-

lung 

  ● ● ●  37 

Service Version   ● ● ●  37 

Seriennummer   ● ● ●  37 
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 

E
Z

R
 

D
P

R
 

F
G

R
 

O
p

t.
 *

 

Seite 

Passworte set-

zen 

  

● ● ●  

37 

* Spalte zeigt an, durch welchen optional einstellbaren Parameter der aufgeführte Wert aktiviert wird: wk = Regler Wirkrichtung,  

zw = Zusatzwert aktivieren, gw = Grenzwert aktivieren, az = Ausschaltzeit aktivieren, pwm = PWM-Betrieb aktivieren. 

Hinweis: 

Sollte das Menü auf eine Datenanfrage keine Antwort erhalten, wird im Display statt des Parameterwertes 
die Zeichenfolge "~~~" (3x Tilde) angezeigt. 
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Inbetriebnahme und Einstellung 

Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme 

1. Auswahl der Anwendung, als die das Gerät genutzt werden soll (Einzelregler, Doppelregler oder Folge-
regler) unter Konfiguration → Anwendung. Die Werkseinstellung für die Anwendung erfolgt. 

2. Aktivierung der gewünschten Funktionsoptionen: 

 Zusatzwert aktivieren (Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“) beim Einzelregler  
(beim Doppel- und Folgeregler ist der Zusatzwert automatisch aktiviert) 

 Grenzwert aktivieren (Konfiguration → Grenzwert aktivieren auf „Ein") 

 Ausschaltzeit aktivieren (Konfiguration → Ausschaltzeit aktivieren)  

 Pulsweitenmodulation aktivieren (Konfiguration → PWM-Betrieb aktivieren) 

3. Einstellung auf Heiz- oder Kühlbetrieb unter Einstellung → Allgemein → Regler Wirkrichtung. Wenn 
dies für verschiedene Regelkreise unterschiedlich sein soll, Einstellung Kanal wählen und die Wirkrich-
tung pro Regelkreis unter Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen → Kanal Wirk-
richtung definieren. 

4. Einstellung von Sollwert und ggf. Zusatzwert, Grenzwert unter Einstellung → Regelkreis <Nr.> 

5. Einstellung von PWM-Basiszeit unter Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen 

6. Anpassung der erweiterten Einstellungen, soweit für den Einsatzfall notwendig, mit Hilfe der Informatio-
nen im folgenden Abschnitt Einstellungen im Detail an. 
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Einstellungen im Detail 

Kanalzustand (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des Kanalzustands (Reset, StartUp, Abgeschaltet, Aus Wartezeit, Aus Grenzwert, Aus Sollwert, 
Eingeschaltet, PWM 0 %, PWM, PWM 100 %, Fühlerfehler, Zustandsfehler)  

Wenn die Pulsweitenmodulation aktiviert ist, kann der Kanalzustand „PWM 0 %", „PWM" oder „PWM 100%" 
sein. „PWM 0%" wird bei einem Steuerwert von 0 % angezeigt (d. h. der Ausgang ist ausgeschaltet), „PWM" 
bei einem Steuerwert von 1 % bis 99 % und „PWM 100%" bei einem Steuerwert von 100 % (d. h. der Aus-
gang ist eingeschaltet).  

Messwert (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des vom Fühler gemessenen Temperatur-Istwertes  

Messwert Vorregler (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des vom zweiten Fühler eines Folgereglers gemessenen Temperatur-Istwertes  

Sollwert (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des eingestellten Sollwertes, siehe auch Seite 7 

Zusatzwert (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des eingestellten Zusatzwertes, siehe auch Seite 7  

Dieser Menüpunkt wird beim Doppelregler und Folgeregler immer angezeigt, beim Einzelregler nur, wenn 
der Zusatzwert im Menüpunkt Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Grenzwert (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des eingestellten Grenzwerts, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn der Grenzwert im Menüpunkt Konfiguration → Grenzwert akti-
vieren auf „Ein“ gesetzt ist. 
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Restdauer Ausschaltzeit (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige der verbleibenden Ausschaltdauer des Regelkreises, siehe auch Seite 8 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Ausschaltzeit im Menüpunkt Konfiguration → Ausschaltzeit 
aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Relais (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des Schaltzustands des Relais eines Einzelreglers (Aus oder Ein) 

Hauptrelais (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des Schaltzustands des Hauptrelais eines Doppel- oder Folgereglers (Aus oder Ein) 

Zweitrelais (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des Schaltzustands des Zweitrelais eines Doppel- oder Folgereglers (Aus oder Ein) 

PWM-Steuerwert (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige des Steuerwerts der Pulsweitenmodulation. Der PWM-Steuerwert berechnet sich aus der Soll- und 
Isttemperatur und den Hysteresewerten. Für mehr Informationen siehe auch Seite 10.  

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Pulsweitenmodulation aktiviert ist (Menü: Konfiguration → 
PWM-Betrieb aktivieren). 

Betriebsstunden (Menü: Information → Regelkreis <Nr.>) 
Anzeige der Betriebsstunden der Relais in einem Regelkreis (Betriebsstunden eines Relais seit dem letzten 
Reset und Gesamtbetriebsstunden). Beim Doppelregler und Folgeregler werden die Betriebsstunden je-
weils für das Hauptrelais und das Zweitrelais angezeigt.  

Diese Anzeige kann für Servicetechniker bei der Kontrolle und Fehlerbehebung nützlich sein, zum Beispiel 
um herauszufinden, wie lange ein Relais seit einem bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet war.  
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Sollwert (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.>) 
Einstellung des Sollwertes, siehe auch. Seite 7 

Werkseinstellung: 20 °C, Einstellmöglichkeiten: -50 bis 300 °C (je nach Fühlertyp) 

Zusatzwert (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.>) 
Einstellung des Zusatzwertes, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird beim Doppelregler und Folgeregler immer angezeigt, beim Einzelregler nur, wenn 
der Zusatzwert im Menüpunkt Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist.  

Werkseinstellung: 20 °C, Einstellmöglichkeiten: -50 bis 300 °C (je nach Fühlertyp) 

Grenzwert (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.>) 
Einstellung des Grenzwertes, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn der Grenzwert im Menüpunkt Konfiguration → Grenzwert akti-
vieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: 20 °C, Einstellmöglichkeiten: -50 bis 300 °C (je nach Fühlertyp) 

Regelkanal aktivieren (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, ob der Regelkanal aktiviert ist. Wenn nicht alle vorhandenen Regelkanäle benötigt werden, 
können die nicht genutzten abgeschaltet werden, damit keine Fehlerzustände angezeigt und über das Mel-
derelais gemeldet werden. 

Werkseinstellung: Aus (bei Regelkanal 2 des 1882-UTR mit Anwendung EZR), Ein (bei den anderen Regel-
kanälen), Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Kanal Wirkrichtung (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der Wirkrichtung für den einzelnen Regelkanal. Hier kann für jeden Kanal eingestellt werden, ob 
er im Heiz- oder im Kühlbetrieb laufen soll. 
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Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Wirkrichtung des Regler im Menüpunkt Einstellung → All-
gemein → Regler Wirkrichtung auf „Einstellung Kanal“ steht. 

Werkseinstellung: Heizbetrieb, Einstellmöglichkeiten: Heizbetrieb, Kühlbetrieb 

Sollwert Hysterese oben (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der oberen Hysterese des Sollwertes, siehe auch Seite 7 

Werkseinstellung: 1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis +20,0 K 

Sollwert Hysterese unten (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der unteren Hysterese des Sollwertes, siehe auch Seite 7 

Werkseinstellung: -1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis +20,0 K 

Zweitrelais als Wechsler (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, dass das Zweitrelais als Wechsler arbeiten soll, siehe auch Seite 9 

Dieser Menüpunkt wird nur beim Folgeregler angezeigt. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus  

Zusatzwert Hysterese oben (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der oberen Hysterese des Zusatzwertes, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird beim Doppelregler und Folgeregler immer angezeigt, beim Einzelregler nur, wenn 
der Zusatzwert im Menüpunkt Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: 1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis +20,0 K 

Zusatzwert Hysterese unten (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der unteren Hysterese des Zusatzwertes, siehe auch Seite 7 
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Dieser Menüpunkt wird beim Doppelregler und Folgeregler immer angezeigt, beim Einzelregler nur, wenn 
der Zusatzwert im Menüpunkt Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: -1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis + 20,0 K 

Zusatzwert aktiviert Melderelais (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, dass der Zusatzwert-Zustand das Melderelais aktiviert, siehe auch Seite 9 

Dieser Menüpunkt wird beim Doppelregler und Folgeregler immer angezeigt, beim Einzelregler nur, wenn 
der Zusatzwert im Menüpunkt Konfiguration → Zusatzwert aktivieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: Ein (Einzelregler), Aus (Doppelregler und Folgeregler), Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Zusatzwert aktiviert Zweitrelais (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, dass der Zusatzwert-Zustand das Zweitrelais aktiviert, siehe auch Seite 9 

Dieser Menüpunkt wird nur beim Doppelregler angezeigt. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Fehlerzustand aktiviert Zweitrelais (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, dass ein Fehlerzustand (zum Beispiel ein Fühlerfehler) das Zweitrelais eines Doppelreglers ak-
tiviert, siehe auch Seite 9 

Dieser Menüpunkt wird nur beim Doppelregler angezeigt. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Zweitrelais invertieren (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung, dass die Funktionsrichtung des Zweitrelais für diesen Regelkreis umgekehrt wird, siehe auch 
Seite 9 

Dieser Menüpunkt wird nur beim Doppelregler angezeigt. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 
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Grenzwert Hysterese oben (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der oberen Hysterese des Grenzwertes, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn der Grenzwert im Menüpunkt Konfiguration → Grenzwert akti-
vieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: 1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis +20,0 K 

Grenzwert Hysterese unten (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der unteren Hysterese des Grenzwertes, siehe auch Seite 7 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn der Grenzwert im Menüpunkt Konfiguration → Grenzwert akti-
vieren auf „Ein“ gesetzt ist. 

Werkseinstellung: -1,0 K, Einstellmöglichkeiten: - 20,0 bis +20,0 K 

Ausschaltzeit (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Einstellung der Mindest-Ausschaltzeit des Regelkanals in Minuten, siehe auch Seite 8 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Ausschaltzeit aktiviert ist (Menü: Konfiguration → Aus-
schaltzeit aktivieren). 

Werkseinstellung: 0 Minuten = Aus, Einstellmöglichkeiten: 0 bis 120 Minuten 

PWM-Basiszeit (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Zeitinterval, in dem ein Regelkreis im Normalbetrieb einmal ein- und wieder ausgeschaltet wird, um sich mit 
Hilfe der Pulsweitenmodulation an eine Solltemperatur anzunähern und sie zu halten. Für mehr Informatio-
nen zur Pulsweitenmodulation siehe auch Seite 10. 

Die PWM-Basiszeit kann zwischen 10 und 60 Minuten eingestellt werden.  
Hinweis: Es wird empfohlen, die PWM-Basiszeit nicht kürzer als nötig einzustellen, da sich eine kurze 
PWM-Basiszeit negativ auf die Lebensdauer der Relais auswirken kann. 

Der Wert Aus kann dazu genutzt werden, um einen Kanal von der PWM-Steuerung auszunehmen. 
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Hinweis: Bei Konfiguration eines 1883-UTR/A, /R oder /L als 2-Kanal-Einzelregler darf der zweite Regel-
kreis nicht im PWM-Modus betrieben werden. Die PWM-Basiszeit des zweiten Kanals ist auf den Wert Aus 
einzustellen. 

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Pulsweitenmodulation aktiviert ist (Menü: Konfiguration → 
PWM-Betrieb aktivieren). 

Werkseinstellung: 20 Minuten, Einstellmöglichkeiten: Aus, 10 bis 60 Minuten 

PWM-Steuerwert bei Störung (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen) 
Im Falle eines Fühlerfehlers wird die Pulsweitenmodulation automatisch eingeschaltet. Für mehr Informatio-
nen zur Pulsweitenmodulation siehe auch Seite 10. Im Störfall liegt die PWM-Basiszeit immer bei 30 Minu-
ten. Der PWM-Steuerwert im Störfall kann hier eingestellt werden und hängt von der jeweiligen Anlage ab. .  

Hinweis: Wenn ein PWM-Steuerwert bei Störung eingestellt ist, wird der Regelkreis im Falle eines Fühler-
fehlers entsprechend des Steuerwertes eingeschaltet, selbst wenn dies aufgrund der Isttemperatur gar nicht 
nötig wäre. 

Werkseinstellung: 0 %. Einstellbereich: 0 bis 100 % 

Betriebsstunden: Zähler zurücksetzen (Menü: Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellun-
gen) 
Für jeden Regelkreis kann der Betriebsstundenzähler auf 0 zurückgesetzt werden. Dies kann zum Beispiel 
sinnvoll sein, um herauszufinden, wie lange ein Relais während einer bestimmten Zeit eingeschaltet ist. 

Regler Wirkrichtung (Menü: Einstellung → Allgemein) 
Einstellung der Wirkrichtung des Reglers, d. h. Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. Dies kann für das Gerät oder 
für die einzelnen Kanäle eingestellt werden. Bei der Auswahl von „Einstellung Kanal“ wird der Menüpunkt 
Kanal Wirkrichtung in Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen aktiv, so dass Heizen 
oder Kühlen für den einzelnen Regelkreis eingestellt werden kann. 

Werkseinstellung: Heizbetrieb, Einstellmöglichkeiten: Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Einstellung Kanal 
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Melderelais invertieren (Menü: Einstellung → Allgemein) 
Einstellung, dass der Ruhezustand des Melderelais umgekehrt wird, siehe auch Seite 9 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Aus, Ein 

Kontrast (Menü: Einstellung → Display) 
Einstellung des Kontrastes 

Werkseinstellung: 0 

Helligkeit Menü (Menü: Einstellung → Display) 
Einstellung der Helligkeit des Displays bei Anzeige des Menüs 

Werkseinstellung: 70% 

Helligkeit Ruhe (Menü: Einstellung → Display) 
Einstellung der Helligkeit des Displays im Ruhezustand 

Werkseinstellung: 0% 

Sprache (Menü: Konfiguration)  
Einstellung der gewünschten Menüsprache 

Werkseinstellung: Deutsch, Einstellmöglichkeiten: Deutsch, Englisch 

Anwendung (Menü: Konfiguration) 
Einstellung der gewünschten Anwendung des Gerätes, entweder als Einzelregler, Doppelregler oder Folge-
regler. Die Funktionsweise der Regler wird im Kapitel Anwendungen weiter vorn in diesem Dokument ge-
nauer erläutert. Wenn die Anwendung geändert wird, hat die neu eingestellte Anwendung ihre eigene 
Werkseinstellung. 

Werkseinstellung: Einzelregler, Einstellmöglichkeiten: Einzelregler, Doppelregler, Folgeregler  

Zusatzwert aktivieren (Menü: Konfiguration) 
Aktivierung des Zusatzwertes beim Einzelregler, siehe auch Seite 27 
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Beim Doppelregler und Folgeregler ist der Zusatzwert automatisch aktiviert. 

Nach der Aktivierung des Zusatzwertes beim Einzelregler wird der Menüpunkt Zusatzwert unter Einstellung 
→ Regelkreis <Nr.> aktiv und kann für jeden Regelkreis eingestellt werden. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus  

Zusatzwert relativ zum Sollwert (Menü: Konfiguration) 
Aktivierung des Zusatzwertes relativ zum Sollwert, siehe auch Seite 27 

Dieser Menüpunkt wird nur beim Doppelregler und Folgeregler angezeigt. 

Werkseinstellung: Ein, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Grenzwert aktivieren (Menü: Konfiguration) 
Aktivierung des Grenzwertes, siehe auch Seite 27  

Nach der Aktivierung des Grenzwertes wird der Menüpunkt Grenzwert unter Einstellung → Regelkreis 
<Nr.> aktiv und kann für jeden Regelkreis eingestellt werden. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

Ausschaltzeit aktivieren (Menü: Konfiguration) 
Aktivierung der Mindest-Ausschaltzeit, siehe auch Seite 27 

Nach der Aktivierung der Ausschaltzeit wird der Menüpunkt Restdauer Ausschaltzeit unter Einstellung → 
Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen aktiv und kann für jeden Regelkreis eingestellt werden. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 

PWM-Betrieb aktivieren (Menü: Konfiguration) 
Aktivierung der Pulsweitenmodulation. Für mehr Informationen zur Pulsweitenmodulation siehe auch Seite 
10. 

Werkseinstellung: Aus, Einstellmöglichkeiten: Ein, Aus 
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Fühlertyp (Menü: Konfiguration) 

Einstellung des Fühlertyps für den Temperaturfühler. Zur einfacheren Identifikation des Fühlers werden au-
ßerdem drei Temperaturen (20, 30 und 40 °C) sowie die entsprechenden Widerstandswerte zu den Tempe-
raturen (zum Beispiel 2k4 als Kurzform für 2,4 kOhm für die Temperatur 20 °C beim tekmar-Serie-31-DIN-
Fühler) angezeigt. 

Werkseinstellung: tekmar Serie 31 (NTC nach DIN EN 50350), tekmar Serie 30, Platinfühler Pt1000, Halb-
leiter-PTC KTY81-210, Schlüter/Deltadore UNI, Devi NTC 15k, OJ NTC 12K, OJ NTC 10K, Döring UAA 
33J1, AEG WRFF 2100, Wagner TF21 

Neustart (Menü: Konfiguration) 
Möglichkeit, das Gerät neu zu starten, zum Beispiel nach einer Änderung der Konfiguration oder bei unge-
wöhnlichem Verhalten des Reglers.  

Werkseinstellung (Menü: Konfiguration) 
Möglichkeit, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Auch die Anwendung wird zurückge-
setzt auf „Einzelregler“. 

Version (Menü: Service) 
Anzeige von Version und Build-Nummer der Software 

Seriennummer (Menü: Service) 
Anzeige der Seriennummer des Geräts 

Passworte setzen (Menü: Service) 
Möglichkeit, Passworte für drei Menüebenen zu setzen (die oberste Ebene Information ist immer frei zu-
gänglich). Dies ist zum Beispiel sinnvoll, damit die Konfiguration des Reglers nur von Fachpersonal durch-
geführt werden kann. Das Passwort besteht aus vier Ziffern und kann für jede der drei Ebenen unterschied-
lich gesetzt werden. 
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Passwortschutz der Menüpunkte: 

Information jederzeit frei zugänglich 

Einstellung 
Konfiguration 
Service → Passworte setzen 

Passwort der Ebene 1 

Einstellung → Regelkreis <Nr.> → Erweiterte Einstellungen 
Einstellung → Allgemein 
Konfiguration 
Service → Passworte setzen 

Passwort der Ebene 2 

Konfiguration 
Service → Passworte setzen 

Passwort der Ebene 3 

Ein Passwort für eine höhere Ebene gilt auch für die darunterliegenden Ebenen, das heißt, dass jemand der 
Zugang zu einer höheren Ebene hat, automatisch auch Zugang zu den darunterliegenden Ebenen hat, 
selbst wenn er die Passwörter dieser Ebenen nicht kennt.  

Für den Fall, dass ein Passwort vergessen wurde oder aus einem anderen Grund nicht mehr zugänglich ist 
(z. B. Installateurwechsel), kann über ein Superpasswort wieder Zugang zu den entsprechenden Menüebe-
nen erlangt werden. Das Superpasswort ist über eine Webseite im tekmar-Installateurbereich über die Ein-
gabe der Seriennummer abrufbar. Wenden Sie sich bei Problemen an unseren technischen Kundenservice. 

Werkseinstellung: 0000 (alle Ebenen frei zugänglich) 
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Behebung von Problemen 

Wenn die Funktion gestört ist, kann die Anzeige im Display Hinweise auf die Fehlerursache geben. 

Anzeige im Display Mögliche Fehlerursache Abhilfe 

Klartext-Fehleranzeigen 

Error Display Störung im Displayprozessor, z.B. Prüfsummenfehler Reset 1) 

Error Menü Menü- Konfigurationsfehler Reset 1) 

Error Controller Keine Verbindung zwischen Regler-Baugruppe und Anzeige-Baugruppe Reset 1) 

Menüanzeigen (Parameteranzeige oder Ruhebild) 

~~~ 

Nicht zum Gerät passende Software (Update) Reset 1) 

Verbindung zur Regler-Baugruppe gestört Reset 1) 

Fehlender TGN-Teilnehmer oder TGN-Busproblem Verkabelung prüfen 

Temperaturanzeigen 

- # - Definitionsproblem bei Fühler oder Eingabewert Werkseinstellungen 2) 

- ˄ - Unterbrochener oder fehlender Fühler Verkabelung prüfen 

- ˅ - Kurzgeschlossener Fühler Verkabelung prüfen 

Hinweise: 
1) Zum Zurücksetzen des Geräts (Reset) wird der vorgeschaltete Sicherungsautomat ausgelöst und nach etwa 10 Sekun-

den Wartezeit wieder eingeschaltet. 
2) Durch Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden Definitionsprobleme behoben; danach kann die individuelle 

Einstellung erneut vorgenommen werden. 

Wenn die hier beschriebene Abhilfe den Fehler nicht behebt, wenden Sie sich bitte an den Service. Eine Reparatur der 

Geräte ist nur im Werk möglich. 
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Technische Daten 

Nennspannung: 230 V, 50 Hz 

zulässiger Spannungsbereich: 207 V bis 253 V 

Leistungsaufnahme: ca. 2 VA 

Leistungsrelais: - alle untenstehenden Angaben beziehen sich auf ohmsche Lasten 
- bauseitige Absicherung mittels Leitungsschutzschalter erforderlich, Auslö-

secharakteristik B, Bemessungsstrom siehe nachfolgend 
- beim 1883/L, 1883/A oder 1883/R beträgt die maximale Last des Zusatzrelais 
3 A für Raumtemperaturanwendungen, für sonstige Anwendungen kann die 
Last auf 6 A erhöht werden 
1882: 
- 2 x Schließer 1,15 kW / 5 A, Bemessungsstrom 10 A 
1883: 
- 1 x Schließer 4,6 kW / 20 A, Bemessungsstrom 20 A 
1883/A, 1883/R: 
- 1 x Schließer 4,6 kW / 20 A, Bemessungsstrom 20 A 
- 1 x Schließer/Öffner 0,7 kW / 3 A, Bemessungsstrom 3 A 
1883/L 
- 1 x Schließer 4,6 kW / 20 A, Bemessungsstrom 20 A 

- 1 x Schließer 0,7 kW / 3 A, Bemessungsstrom 3 A  
1884: 
- 4 x Schließer 1,15 kW / 5 A, Bemessungsstrom 10 A (alternativ 2 x 10 A) 

Melderelais: potentialfreier Wechsler, max. 1 A bei 30 V= (SELV), 
Potentialtrennung gegen Sensoreingänge: 50 V~ 

Kleinspannungsanschlüsse: Käfigzugklemmen für 2,5 mm² (oben), Anzugsdrehmoment ≤ 0,5 Nm 

Anschlussklemmen Lastkreis 
(1882/1884): 

Käfigzugklemmen für 2,5 mm² (unten), Anzugsdrehmoment ≤ 0,5 Nm 
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Anschlussklemmen Lastkreis 
(1883): 

Käfigzugklemmen für 4 mm² (unten), Anzugsdrehmoment ≤ 0,5 Nm 

Anschlussklemmen Zusatz-
kreis (1883, optional): 

Käfigzugklemmen für 2,5 mm² (unten), Anzugsdrehmoment ≤ 0,5 Nm 

Fühlertypen: tekmar Serie 31 (NTC nach DIN EN 50350), tekmar Serie 30, Platinfühler 
Pt1000, Halbleiter-PTC KTY81-210, Schlüter/Deltadore UNI, Devi NTC 15k, OJ 
NTC 12K, OJ NTC 10K, Döring UAA 33J1, AEG WRFF 2100, Wagner TF21 

 

Weitere Angaben gemäß DIN EN 60730-1: 

Mess- und Einstellbereich: max. -50 °C bis +300 °C (je nach Fühlertyp) 

Gehäuse: Reiheneinbaugehäuse 3 TE (nach DIN 43880) 

Befestigung: Tragschiene TH-35 (nach DIN EN 60715) 

Schutzart, Schutzklasse: IP 20 (nach EN 60529), II bei entsprechendem Einbau 

Verschmutzungsgrad: 2 

Bemessungsstoßspannung: 4000 V 

Wirkungsweise: Typ 1.B 

Einsatzbereich: max. 2000 m über dem Meeresspiegel 

Betriebs-/Lagertemperatur: -15 °C bis +40 °C / -20 °C bis +70 °C, Betauung nicht zulässig 

Gewicht: ca. 0,25 kg 
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Abmessungen 

 

 

 
 

Richtlinien 

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien 
und Vorschriften: 
- EMV-Richtlinie 
- Niederspannungsrichtlinie 
- RoHS-Richtlinie 
 

WEEE-Reg.-Nr.: DE 75301302 
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Lieferbares Zubehör 

 

Temperaturfühler 3131 

Standard Temperaturfühler der Serie 31 

 

Temperaturfühler 3154 

Hochwertiger Temperatursensor aus Messing der 
Serie 31, Schutzart IP 68, stabförmig, geeignet für 
Dachrinnen oder Freiflächen 

 

Temperaturfühler 3115 

2-teiliger Temperaturfühler der Serie 31 im Aufbau-
gehäuse geeignet zur Montage an Wänden o. Ä. 

 

Temperaturfühler 3114 

Magnetischer Aufsatzfühler der Serie 31 geeignet 
als Anlegefühler an metallischen Oberflächen 
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Glossar 

Begriff Erläuterung 

Ausschaltzeit Mindestwartezeit nach Abschalten des Ausgangs bis zum Wiedereinschalten 

Grenzwert Dritter Einstellwert, der Heiz-/Kühlbetrieb bei zu großer Abweichung vom Soll-
wert abschaltet 

Hysterese Schaltpunkte, an denen der Regelkreis ein- bzw. ausgeschaltet wird, um häufi-
ges Schalten bei Grenzlage des Istwerts im Vergleich zum Sollwert zu verhindert 

PWM Pulsweitenmodulation 

Sollwert Angestrebter Wert, der durch die Hauptregelung des jeweiligen Regelkanals er-
reich werden soll 

UTR Universeller Temperaturregler 

Zusatzwert Zweiter Einstellwert, der in Abhängigkeit mit dem Istwert einen zweiten Schalt-
punkt definiert 
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